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sAMoDZ|ELNY PUBL|CZNY ZAKŁAD oPIEKl
ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE

Dostosowanje do wymagań Rozporządzenia MinistraZdrowia i opieki Społecznej
z dnia 10-,11-2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadab pod

wzg|ędem fachowym i sanitarnym pomieszczeniai urządzenia zakładu opieki
zd rowotnej (Dz. U. Nr 21 3 z dnia 24-1 1 -2006, poz. 1 568)) oraz Rozporządzen ia

Ministra |nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2Oo2 r. w sprawie warunków
. technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. z dnia I 5 czenvca 2002 r.) ze zmianami z dnia 7 kwietnij 2oo4 r. (Dz. u. z
dnia 12 maja2004 r.)

PROGRAM FUNKCJONALNO -
UZYTKOWY - aneks



1. sTRoNA TYTUŁoWA
1 .1 . Nazwa zamowienia:

Dostosowanie do Wymagań Rozpo|ządzenia Ministra Zdrowia i opieki Społecznejzdnia 10-11-2006 r. W sprawie
wymagań' jakim powinny odpowiadaÓ pod wzg|ędem fachowym isanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu
opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 213 z d n ia 24'11-2006, poz' 1568)) oraz Rozporządzenia Ministra |nfrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych' jakim powinny odpowiadaÓ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) ze zmianamiz dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 12 mĄa 2oo4 r.\

1.2. Adres:
Parczew, u|' Koście|na ,l24

1'3' grupy, klasy, kategorie robót
bez zmian

1.4. Zamawiający'.
sP zoz Parczew' ul. KoŚcie|na 124

1.5. Autor Programu funkcjonalno-użytkowego:
.Autorskie Pracownie Projektowe UNIMED, Al. Wilanowska 372, 02-665 Warszawa
arch. Jerzy Sobiepan

1.6.
zawartoŚÓ aneksu do Programu funkcjona|no-uŹytkowego:

2' CzĘŚĆ oP|soWA ANEKSL '.. ' . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
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2. czĘsc oPlsoWA
Aneks do PRoGRAMU FUNKcJoNALNo UZYTKoWEGo obejmuje zmiany projektowe na 2 piętze budynku
głÓwnego W zakresie BLoKU oPEMCYJNEGo.

2.1 .1 ' Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót
Zmiany projektowe nie powodu'iązmian parametrÓW okreŚ|ających Wie|kośĆ obiektu ani zakresu robót

2'1,2. Wykaz pomieszczeń remontowanych (podlegajqcych zmianom) z określeniem
standardu modernizacji i Wyposażenia '

oZNAczEN|A URZĄDZEŃ SAN|TARNYCH I sPRzĘTU

A - armatura z moż|iwością podłączenia Węża Pis - pisuar
B . bateria zwykła PN - zestaw poręczy d|a niepełnosprawnych
Bb- bateria bezdotykowa U - umywalka
KA - kolumna anestezjologiczna UCH - umywalka chirurgiczna
KCH - kolumna chirurgiczna Ug - umywalka gastronomiczna
KL - k|imatyzacja UN - umywa|ka d|a niepełnosprawnych
LB - lampa bezcieniowa WM - wentylacja mechaniczna
ŁN - siedzisko prysznicowe Uchy|ne Wp - wpust podłogowy
M - miska ustępowa wisząca Z - zlew po|ządkowy (50cm nad podłogą
MN - miska ustępowa d|a niepełnosprawnych Zm,|o - zmywak jednokomorowy z ociekaczem
N . miska natryskowa Zw - zawÓr ze złączką do Węża (30cm nad podłogą

BUDYNEK GŁÓWNY 2 piętro
pow' . pow. ^ ufądzenia

nr pom użyt. m. kom. m. went sanitarne sprzęt podstawowy
BLOK OPERACYJNY 139,54 O,OO

2.28 SZATNIA BRUDNA 4,54 KL
U, Bb, M,

2.29 UMWVALNIA 8.94 KL N

dozownik płynu
dezynfekcyjnego -

2.30 SZAT.CZYSTA 4,38 KL bezdotykowy

::H:.J::Y",."_
szafek kuchennych

2.31 POKOJ PRACOWNICZY 8,52 KL Zmz, B z blatem

2,32 MAGMYN CZYSTEJ BIELIZNY 1,41 KL

2.33 KORYTAM CZYSTY 14,68 KL

2,34 ŚLUZA PACJENTÓW I MATER|AŁoW 7,o7 KL
chłodziarka, zestaw
mebli medycznych z
blatem, dozowniki

ly#'!lYJ1","
2.35 PMYGOTOWANIE PACJENTA 6,94 KL B,Zmlo bezdotykowe

MAGMYN PoRZĄDKoWY I
2.36 BRUDNEJ BIELIZNY 3,42 KL Z, A

2.37 WC 3,32 KL U, B, M
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