KOMENDANT POWIATOWY .
Pafistwowej Strazy Pozarnej Parczew, dnia 1 czerweca 2011 r.
W Parczewle woj. lubelskie

Nr: PR 558/29/11

DECYZJA nr 24/11

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panistwowej Strazy
Pozarnej (j.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, ze zmianami), § 207 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami), w zwigzku z § 16
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U,
z 2010 r. Nr 109, poz. 719), art. 104, art. 107 § 11 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postgpowania administracyjnego (-t.: Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze Zmianami) oraz
upowaznieniem do przeprowadzenia czynnosci kontrolno — rozpoznawczych z zakresu ochrony
przeciwpozarowej PR-558/U/18/11 wydanym przez Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Parczewie, majac na uwadze niezapewnienie technicznych warunkéw
ewakuacji ludzi w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie, ul. Ko$cielna 136, 21-200 Parczew, stanowigce podstawe do uznania
istniejgcych uzytkowanych budynkéw za zagrazajacych zyciu ludzi, opisanych w protokole z
czynnosci kontrolno — rozpoznawczych zdnia 26 maja 2011 r. nakazuje, Samodzielnemu
Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kos$cielna 136, 21-200 Parczew,
wykonanie nizej wymienionych obowigzkéw w ustalonym terminie.

Termin

Pkt Obowiazki i podstawa prawna i

Zastosowaé rozwigzania techniczne, zapewniajace spelnienie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w budynkach Samodzielnego Publicznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w zakresie zabezpieczenia przed
zadymieniem pionowych drég ewakuacyjnych

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 i ust, 2 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony | 31.12.
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. | 2012 r.
z 2010 r. Nr 109, poz. 719), w zwiazku z § 207 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz § 245
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami)

Zastosowaé rozwigzania techniczne, zapewniajace speklnienie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w zakresie o$wietlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej w Parczewie, w spos6b okreslony w przepisach techniczno —
budowlanych.

Podstawa prawna: § 16 ust.1, ust. 2 pkt 6 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw | 31.12.
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony | 2012 r.
przeciwpozarowej budynk6w, innych obiektow budowlanych i teren6w (Dz. U.
z 2010 r. Nr 109, poz. 719), w zwigzku z § 207 ust. 2 i § 181 ust.3 pkt 2 lit c)
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami)
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Uzasadnienie

llekro¢ w uzasadnieniu jest mowa o:

— ustawie o ochronie przeciwpozarowej, nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ze zmianami),

— rozporzadzeniu MSWiA, nalezy przez to rozumieé rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719),

— warunkach techniczno — budowlanych (rozporzadzeniu MI), nalezy przez to rozumie¢
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690
ze zmianami),

— budynek gléwny — nalezy przez to rozumieé budynek giéwny szpitala Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Parczewie;

— budynek nr 2 — nalezy przez to rozumieé budynek w ktorym zlokalizowane sg oddziaty
geriatrii i psychiatrii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej, osoba fizyczna, osoba prawna,
organizacja lub instytucja, korzystajace ze srodowiska, budynku, obiektu lub terenu s3 obowiazane
zabezpieczy¢ je przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym zagrozeniem. W mysl ust.
2 wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, a takze podmioty, o ktérych
mowa w ust. 1, ponosza odpowiedzialno$é za naruszenie przepisdw przeciwpozarowych, w trybie
1 na zasadach okreslonych w innych przepisach.

W art. 4 ust. 1. pkt. 4 ustawa o ochronie przeciwpozarowej naklada na wiasciciela lub
zarzadeg obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa osobom, przebywajacym w budynku oraz
mozliwos¢ ewakuacji. Aby méc spetnié ten wymog zgodnie z § 16 ust.1 rozporzadzenia MSWiA
zkazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego na pobyt ludzi powinny byé zapewnione
odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniajgce mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia
strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci oséb
przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji, a takze powinny by¢ zastosowane techniczne $rodki
zabezpieczenia przeciwpozarowego polegajace m.in. na:

- zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno — budowlanych
drég ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub
urzgdzen i innych rozwiagzan techniczno — budowlanych zapewniajagcych usuwanie dymu;

- zapewnieniu o$wietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego
w obiektach, w ktérych jest ono niezbedne do ewakuacji.

Odpowiednie warunki okreslajg przepisy techniczno - budowlane tj. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 p0z.690 z pozniejszymi zmianami).

Kontrola przeprowadzona w budynkach SP ZOZ w Parczewie wykazala nieprawidtowosci
zakresie zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
0 ochronie przeciwpozarowej, stanowiacych podstawe do uznania uzytkowanych istniejacych
budynkow za zagrazajgcych zyciu ludzi ze wzgledu na nie zapewnienie przez wystepujace w nim
warunki techniczne mozliwosci ewakuaciji ludzi.

W mysl § 8 rozporzadzenia MI budynek gtéwny oraz budynek nr 2 nalezy zalicza¢ do grupy
budynkéw niskich tj. do 12 m wiacznie nad poziomem terenu. Z uwagi na przeznaczenie i spos6b
uzytkowania, zgodnie z § 209 ust 2 rozporzadzenia MI budynki nalezy zaliczy¢ do kategorii

2




zagrozenia ludzi ZL Il tzn. budynkéw przeznaczonych przede wszystkim dla uzytku ludzi
o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢. Kazdy z budynkéw stanowi jedng strefe pozarowg (brak
wydzielen przeciwpozarowych). Komunikacje pionowa stanowig klatki schodowe, 3 w budynku
glownym i 2 w budynku nr 2. Wyjscia ewakuacyjne z budynku stanowi 6 drzwi o szerokosci
w $wietle od 1,0 do 1,2 m.

Podczas prowadzonych czynnosci kontrolnych ustalono, ze wszystkie klatki schodowe zaréwno
w budynku gléwnym jak budynku nr 2 nie sg obudowane, nie sg zamykane drzwiami. Jedna klatka
schodowa budynku gléwnego oraz jedna budynku nr 2 wyposazone sa w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu (zastosowanie klap dymowych). W budynkach zaliczonych do kategorii
zagrozenia ZL 11 rozporzadzenie MI w § 245 ust. 1 nakazuje stosowanie klatek schodowych
obudowanych, zamykanych drzwiami oraz wyposazonych w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. Budynek istniejacy, zaliczony do kategorii zagrozenia
ludzi ZL. 11 w ktérym, nie zastosowano powyzszych rozwigzan zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5
rozporzagdzenia MSWiA uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi, gdyz wystepuja w nim warunki
techniczne nie zapewniajace mozliwosci ewakuacji.
Podczas prowadzonych czynnosci kontrolnych ustalono, ze oba budynki SP ZOZ w Parczewie nie
s3 wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie takie zastosowane jest jedynie
w jednym oddziale tj. szpitalnego oddziatu ratunkowego. Zgodnie z § 181 ust. 3 pkt 2 lit. ¢) na
drogach ewakuacyjnych w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do
uzytku os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ nalezy stosowa¢ awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. Budynek istniejacy, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL II w ktérym, nie
zastosowano powyzszych rozwigzan zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 6 rozporzadzenia MSWiA uznaje
si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi, gdyz wystepuja w nim warunki techniczne nie zapewniajace
mozliwosci ewakuaciji.

W mysl §16 ust. 3 rozporzadzenia MSWiA, wlasciciel budynku ma obowigzek
zastosowania rozwigzan zapewniajagcych spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego
w sposéb okreslony w przepisach techniczno — budowlanych tj. rozporzadzeniu MI, ktorego
przepisy zgodnie z § 207 ust. 2 dotyczace bezpieczenstwa pozarowego a takze os$wietlenia
awaryjnego stosuje si¢ rowniez do uzytkowanych budynkéw istniejacych uznanych za zagrazajace
zyciu ludzi. W mys$l § 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 rozporzadzenia MI przy przebudowie istniejgcych
budynkéw Iub ich czgéci, wymagania moga by¢ spelnione w sposéb inny niz podany
w rozporzadzeniu MI, stosowanie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki
badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej, a w przypadku budynkéw i terenéw wpisanych do rejestru zabytkow podlega
réwniez uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow.

W zwigzku z powyzszym ze wzgledu na stwierdzone w czasie prowadzonych czynno$ci:
- brak zabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno — budowlanych (klatki schodowe), w spos6b w nich okreslony,
- brak o$wietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II oraz na drogach ewakuacyjnych z tej strefy na zewnatrz budynku
biorgc pod uwage jego przeznaczenie budynek uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi, ktérego
eksploatacja w obecnym stanie technicznym stwarza zagrozenie dla zycia osoéb, bedacych
jego uzytkownikami jak i w nim przebywajacych.

Najwicksze zagrozenie dla uzytkownikéw obiektow moze stanowi¢ wydzielajacy sig
w czasie pozaru i szybko rozprzestrzeniajacy si¢ po catym obiekcie dym, zawierajacy toksyczne
produkty spalania, ktére stanowig 85 % przyczyn zgonéw ludzi w czasie pozaréw. Dlatego tak
istotne jest by droga ewakuacyjna z pomieszczen byla jak najkrétsza, zabezpieczona przed
dziataniem ognia i zwigzanych z nim zjawisk, zapewniajac odpowiednio dtugi czas potrzebny do
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ewakuacji wszystkich 0sob oraz nie sprzyjata rozprzestrzenianiu si¢ dymu w obiekcie.

Duze zagrozenie dla ewakuowanych w czasie pozaru stanowi rowniez ograniczenie widocznosci
na skutek duzego zadymienia polgczonego czg¢sto z brakiem oswietlenia elektrycznego. Powoduje
to znaczne utrudnienia w dotarciu do wyjs¢ ewakuacyjnych, wydluzajac czas ewakuacji osob
zbudynku z jednoczesnym diluzszym oddzialywaniem wysokich temperatury i toksycznych
zwiazkow zawartych w dymie na ewakuowanych. Trudnosci z odnalezieniem drogi ucieczki mogg
powodowaé powstanie paniki wéréd ewakuowanych co bardzo utrudnia prowadzenie ewakuacji
lub moze ja wrecz uniemozliwi¢. Dlatego konieczne jest podjecie natychmiastowych dzialan
polegajacych na spelieniu wymagan w zakresie zapewnienia o$wietlenia awaryjnego oraz
zabezpieczenia drog ewakuacyjnych przed zadymieniem poprzez np. wydzielenie poszczegélnych
klatek schodowych izamkniecie drzwiami o odpornosci EI 30 oraz wyposazenie klatki
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7) za posrednictwem
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Parczewie (21-200 Parczew,
ul. Piwonia 12) w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

O wykonaniu ww. nakazu prosz¢ pisemnie powiadomi¢ Komende Powiatowa Panstwowej
Strazy Pozarnej w Parczewie.

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska stuzbowego)

1. SP ZOZ w Parczewie
ul. Koscielna 136, 21-200 Parczew
2. ala.

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Parczewie
2. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Parczewie



